g L Laboratof MOR AV A sr.o. Zakaznik:
e Oderska 456 Ludmila Kocourkové
e 742 13 Studénka . Masarykovo nam. 26/15

m Zku3ebni laboratof ¢. 1266, akreditovana CIA 741 01 Novy Ji¢in
T e o E-mail: info@laborator-morava.cz
% /—/;‘:\‘\\\3‘ o® Web: www.laborator-morava.cz

el Tel. 556 400 333, fax. 556 413 092

L 1266 IC: 253 99 951, DIC: CZ25399951
PROTOKOL O ZKOUSCE &, 14155/16
Vysledky rozboru vzorku pitné vody

Misto odbéru: provozovna Jesenik nad Odrou 189, kohoutek Datum odbé&ru: 8.9.2016
Vzorek odebral: Bartoriova Lenka ' Hodina odbéru: 8:10
Identifikace: voda pitna Datum pfijmu:  8.9.2016
Zptsob odbéru: IP 01 (CSN ISO 5667-5) A Datum analyz: 8.9. - 12.9.2016
Dezinfekee: neuvedenc

Oznaceni zakaznika: pramen "Jesenicky pramen”
Dalsi (daje o odbéru: Zdroj: Jesenicky pramen
Protokol o odbéru vzorku &.  4697/16

MIKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBO ¢, vzorku: 14155

Ulkazatel vysledek jednotka toda Tim. hodnota* |
Escherichia Coli 0 KTJ/250 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A -—-
Intestinalni enterokoky 1] KTJ/250 ml SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) A —
koliformni bakterie 0 KTJ/250 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A o

Poéty kolonii pfi 22 °C 0 KTIl/m SOP 105 (CSN EN ISO 6222) A 200 MH
Pocéty kolonii pfi 36 °C 0 KTJl/m SOP 1035 (CSNEN1SO 6222) A 40 MH
CHEMICKY ROZBUR ¢ vzorku: 14155

Ukazate vvsledek jednotka metoda im. hodnota®
Zakal <0,10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISO 7027) A 5,00 MH
Pach pfijatelny --- SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340) A | pfijatelny

Chut’ piijatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340) A | pfijatelna

pH 6.7 SOP 43 (CSN ISO 10523) Al 65-95 MH
Konduktivita 33.6 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) A 125 MH

Prohldseni: Vysledky zkousek se tykaji pouze zkouSeného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhl. & 252 MZ CR ze dne 22.4.2004.
NMH - nejvyssi meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.
SOP - standardni operacni posiup.
* idaj neni pFedmétem akreditace
KTJ - kolonie tvoFici jednotky.

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana Dne: 12.9.
Schvalil a za analyzy zodpovida: Megr. Ker
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Ve sloupci "Metoda" jsou akreditované subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Viastni akreditované, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem A, resp. N.

Nejistoty jsou k dispozici na webovich strdankdch laboratore, nebo jsou na vyZdddni uvddény na zvidsini piiloze k protokolu.
Limitni hodnoty jsou uvadény pouze v odiivodnénych piipadech.
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PROTOKOL O ZKOUSCE ¢&. 14156/16
Vysledky rozboru vzorku pitné vody

Oznadeni zdkaznika: pramen "Miluji"
Dalsi idaje o odbéru: Zdroj: Miluji

Misto odbéru: provozovna Jesenik nad Odrou 189, kohoutek Datum odbéru:  8.9.2016

Vzorek odebral: Bartofiova Lenka Hodina odbé&ru: 8:00

Identifikace: voda pifna Datum pfijmu: 8.9.2016

Zptisob odbéru: IP 01 (CSNISO 5667-5) A Datum analyz: 8.9. - 12.9.2016
Dezinfekce: neuvedeno

Protokol o odbéru vzorku &. 4696/16
MIKROBIOLOGICKY A BIOLOGICKY ROZBEO ¢, vzorku: 14156
Ukazatel vysledek | notka metoda lim. hodnota*
Escherichia Coli 0 %TJIZSO ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A .
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/250 ml SOP 103 (CSN EN ISO 7899-2) A -
koliformni bakterie 0 KTJ/250 ml SOP 101 (CSN EN ISO 9308-1) A —-
Podty kolonii pfi 22 °C 0 KTJ/ml SOP 105 (CSN EN ISO 6222) A 200 MH
Poctv kolonii pii 36 °C 0 KTl/ml SOP 105 (CSN ENISO 6222) A 40 MH
CHEMICKY ROZBOR ¢. vzorku: 14156 i
|Ukazate vysledek jednotka metoda lim. hodnota®
|Zakal <0.10 ZF(n) SOP 41 (CSN EN ISO 7027) A 5.00 MH
Pach prijatelny === SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340) A | pfijatelny
Chut’ prjatelna - SOP 59 (CSN EN 1622, TNV 757340) A | pfijatelna
pH 6.8 SOP 43 (CSN ISO 10523) A | 65-95 MH
Konduktivita 33.4 mS/m SOP 52 (CSN EN 27888) A 125 MH

Prohldseni: Vysledky zkousek se tvkaji pouze zkouseného predmétu. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratore nelze
protokol reprodukovat jinak nez cely.

Pozn.: Lim. hodnota - limitni hodnota dle vyhi. ¢. 252 MZ CR ze dne 22.4.2004.
NMH - nejvys$si meznd hodnota, MH - meznd hodnota, DH - doporucend hodnota.

SOP - standardni operacni postup.
* ddaj neni predmétem akreditace
KT.J - kolonie tvorici jednotky.

Protokol vyhotovil: Rozbrojova Jana
Schvilil a za analyzy zodpovida:
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Ve sloupci "Metoda" jsou akreditované subdoddvky oznaceny pismeny S. Subdodavatel je uveden pod protokolem v pozndmce.
Viastni akreditovand, resp. neakreditované zkousky jsou v kolonce "Metoda" oznaceny pismenem A, resp. N.
Nejistoty jsou k dispozici na webovych strdnkdch laboratofe, nebo jsou na vyZaddni uvddény na zvldsini priloze k protokelu.
Limitni hodrnoty jsou uvddény pouze v odivodnénych pripadech.




